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Il concetto di sicurezza di un impianto è un parametro di fondamentale importanza che assume una posizione di priorità relativamente alla funzionalità dell’impianto stesso alla luce delle normative vigenti attualmente in Europa.

Si parla sempre più spesso, oltre che di barriere di protezione e di dispositivi meccanici “intrinsecamente sicuri” o sistemi di sicurezza passivi, di impianti elettrici “intrinsecamente sicuri”. Nelle realtà produttive, ed in particolare nel settore siderurgico, la coesistenza di impianti elettrici complessi, sia di potenza che di comando e controllo,con i sistemi di alimentazione della combustione (bruciatori, sezioni di riscaldamento etc) implica la necessità di conciliare la presenza di elevate quantità di energia con atmosfere “pericolose”. Il rischio di esplosioni non controllate è quindi un fattore da evitare.



